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OCHRONA SRODOWISKA:

•audyty
• dokumentacje
• raporty
• doradztwo
• kompleksowa obstuga

AKREDYTOWANE BADANIA:

• czynnikow na stanowiskach pracy
• emisji i imisji
• hatasu
• wod i sciekow
•odpadow
• osadow sciekowych
• sktadowisk
• gleby
•PCB

CHEMEKO Sp. z o.o., 87-805 Wtoctawek, ul. Toruriska 248
tel.: (+48 54} 237 35 06, fax: (+48 54) 237 24 12

e-mail: chemeko@chemeko.pl
NIP: 888-10-04-538, REGON: 910181164

www.chemeko.pl

ZLECENIODAWCA

Gmina Waganiec

ul. Dworcowa 11

87-731 Waganiec

UMOWA/ZLECENIE

OS 7034-3/1/2012

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Monitoring kontrolny wody do spozycia

OPRACOWAL SPRAWDZIL MERYTORYCZNIE
I ZATWIERD

mgr inz. Magdalena Zasada-Kmiec
Specjalista

mgr Dorota Pawlowska
Kierownik Jakosci

ZATWIERDZ1L

mgr .Janusz Baraiiski
Kierownik Praoowni Analiz Laboratoryjnych

AB866

CERTYFIKAT AKREDYTACJI ZESPOLU POMIAROW I ANALIZ
Akredytowana dzialalnosc jest okreslona
w Zakresie Akredytacji Nr AB 866,
wydanie nr 7, z 29 grudnia 2011 r.

Wyniki badan akredytowanych oznaczono symbolem "A".
Wyniki badan nieakredytowanych nie posiadaj^ ww. oznaczenia literowego.
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NUMER DOKUMENTACJI

5953 - SP-L-002-00

STRONA

1 z 5

(IJ-O-04/SP)F-15 wyd.06

Spolka jest zarejestrowana w Sqdzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
w Rejestrze Przedsiebiorcow pod nr KRS: 0000073399, kapitat zaktadowy Spotki wynosi 53.100 zt.
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WST^P

1. Podstawa realizacji uslugi

Podstaw? realizacji uslugi stanowilo zlecenie/umowa z dnia 2012-06-11, nr OS 7034-3/1/2012

wystawione przez:

Gmina Waganiec

ul. Dworcowa 11

87-731 Waganiec

2. Cel wykonania uslugi

Celem wykonania uslugi bylo badanie w probce/probkach wskazanych przez Zleceniodawc^ parametrow.

Probki zostaly pobrane przez pracownikow CHEMEKO.

3. Zastrzezenia i uwagi

- Wyniki badan odnosza^ si? wyi^cznie do badanych probek lub obiektow.

- Bez pisemnej zgody CHEMEKO Sp. z o.o. zawarte w sprawozdaniu informacje nie moga^ bye powie-

lane inaczej jak tylko w calosci.

- W przypadku pobierania i/lub dostarczania probek przez zleceniodawc?, laboratorium

CHEMEKO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie/ transport probki.

WYNIKI BADAN

Wyniki wykonanych badari przedstawiono na kolejnych stronach sprawozdania.
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Oznaczenie probki wg CHEMEKO Sp. z o.o.: 8643

Oznaczenie probki wg zleceniodawcy: nie dotyczy

Opis probki (badany obiekt, kod odpadu itp.): woda do sPo±ycia> u odbiorcy

Probka pobrana przez: pobrane przez pracownikow CHEMEKO.

Sposob pobrania probki (norma/procedura): PN-ISO 5667-5:2003 A

Data pobrania probki (jesli istotne): 2012-06-13

Miejsce pobrania probki (jesli istotne): Urza,d Gminy, kran w pomieszczeniu socjalnym

Data dostarczenia probki do badari (jesli istotne): 2012-06-13

Uwaga:

Badane cechy

pH

przewodnosc elektryczna
wlasciwa

barwa

m^tnosc

zapach

smak

jon amonowy

liczba bakterii grupy coli

liczba Escherichia coli

Norma/procedura
badawcza/metodyka

PB-053 wyd.Ol z 20.06.201 1

PN-EN 27888: 1999

PN-EN ISO 7887:2002

PN-EN ISO 7027:2003

•

~

PN-ISO 7150-1:2002

PB-01/L.WZ wyd. 1 z
19.09.2011

PB-01/L.WZ wyd. 1 z
19.09.2011

Wynik
badania Niepewnosc*

7,4

525

3

<0,50

akceptowaln

y

akceptowaln

y

p.w.m

0

0

0,4

25

brak

brak

brak

brak

brak

<0,4>

<0,4>

Jednostka

-

mikroS/cm

mg/1 Pt

NTU

-

-

mg/1

jtk

jtk

Data
wyk.

badania

2012-06-13

2012-06-13

2012-06-13

2012-06-13

2012-06-13

2012-06-13

2012-06-13

2012-06-14

2012-06-14

Uwagi

A

A

~

A

~

~

A

A BPCAAB600

P

A B PCA AB 600

P
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Chemeko

Oznaezenie probki wg CHEMEKO Sp. z o.o.: 8644

Oznaezenie probki wg zleceniodawcy: nie dotyczy

Opis probki (badany obiekt, kod odpadu itp.): woda do spozycia, uzdatniona

Probka pobrana przez: pobrane przez pracownikow CHEMEKO.

Sposob pobrania probki (norma/procedura): PN-1SO 5667-5:2003 A

Data pobrania probki (jesli istotne): 2012-06-13

Miejsce pobrania probki (jesli istotne): Stacja Uzdatniania Wody w Zbrachlinie, kran w hali

Data dostarczenia probki do badari (jesli istotne): 2012-06-13

Uwaga:

Badane cechy

PH

przewodnosc elektryczna
wlasciwa

barwa

m^tnosc

zapach

smak

jon amonowy

liczba bakterii grupy coli

liczba Escherichia coli

Norma/procedura
badawcza/metodyka

PB-053 wyd.Ol z 20.06.20 11

PN-EN 27888: 1999

PN-EN ISO 7887:2002

PN-EN ISO 7027:2003

-

~

PN-ISO 7150-1:2002

PB-01/L.WZ wyd. 1 z
19.09.2011

PB-01/L.WZ wyd. 1 z
19.09.2011

Wynik
badania Niepewnosc*

7,6

517

3

0,54

akceptowaln

y

0,4

25

brak

0,28

brak

akceptowaln brak

y ;

0,19

0

0

0,02

<0,4>

<0,4>

Data

Jednostka wyk-
badania

-

mikroS/cm

mg/lPt

NTU

-

-

mg/1

jtk

jtk

2012-06-13

2012-06-13

2012-06-13

2012-06-13

2012-06-13

2012-06-13

2012-06-13

2012-06-14

2012-06-14

Uwagi

A

A

~

A

-

~

A

A B PCA AB 600

P

A B PCA AB 600

P
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Objasnienia stosowanych symboli i skrotow:
A badania akredytowane
P badania wykonane przez podwykonawcf
* podana niepewnosc rozszerzona jest oparta na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspolczynnik rozszerzenia k = 2, zapewniajqcy poziom ufnosci ~ 95 %,

jesli nie zaznaczono inaczej, obejmuje ana calosc postfpowania, B - niepewnosc obejmuje tylko wykonanie oznaczenia, C - niepewnosc obejmuje tylko pobieranie prdbki
p.w.m.- stfienie ponizej wykrywalnosci metody; w.m- wykrywalnosc metody (minimalne stfienie jakie moina wykryc jakosciowo);
< stfienie ponizej podanej oznaczalnosci metody (minimalnego stfienie, ktore moina w sposob pewny ilosciowo oznaczyc);
> stfienie powyiej podanego zakresu metody.

Data Osoba odpowiedzialna za badania

* KONIEC SPRAWOZDANIA
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