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Spotka jest zarejestrowana w Sa.dzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydzia) Gospodarczy Krajowego Rejestru Sa.dowego,
w Rejestrze Przedsiebiorcow pod nr KRS: 0000073399, kapitat zakladowy Spotki wynosi 53.100 zf.



Chemeko

WST^P

1. Podstawa realizacji ustugi

Podstawe realizacji ustugi stanowilo zlecenie/umowa z dnia2014-03-10, nr GK.7021.3.5.2014

wystawione przez:

Gmina Waganiec

ul. Dworcowa 11

87-731 Waganiec

2. Cel wykonania ustugi

Celem wykonania uslugi bylo badanie w probce/probkach wskazanych przez Zleceniodawce parametrow.

Probki zostaty pobrane przez pracownikow CHEMEKO.

3. Zastrzezenia i uwagi

- Wyniki badan odnosza^ sie wylacznie do badanych probek lub obiektow.

- Bez pisemnej zgody CHEMEKO Sp. z o.o. zawarte w sprawozdaniu informacje nie moga^ bye powie-

lane inaczej jak tylko w calosci.

- W przypadku pobierania i/lub dostarczania probek przez zleceniodawce, laboratorium

CHEMEKO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie/ transport probki.

WYNIKI BADAN

Wyniki wykonanych badan przedstawiono na kolejnych stronach sprawozdania.

.
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Chemeko

Oznaczenie probki wg CHEMEKO Sp. z o.o.: 12662

Oznaczenie probki wg zleceniodawcy: nie dotyczy

Opis probki (badany obiekt, kod odpadu itp.): Pr6bka wody do spozycia, uzdatniona

Probka pobrana przez:

ki (norma/procedura):

Jesli istotne):

ki (jesli istotne):

>ki do badari (jesli istotne):

cia badan: 2014-08-19

pobrane przez pracownikow CHEMEKO.

PN-ISO 5667-5:2003 A

2014-08-19

S.U.W. StaryZbrachlin

2014-08-19

Data zakonczenia badan: 2014-09-05

Uwaga:

Badane cechy Norma/procedura Wynik
badawcza/metodyka badania Niepewnosc* Jednostka Uwagi

pH / temperatura pomiaru
(stopni C)

PN-EN ISO 10523:2012
7,8/10,3 + 0,4/0,8 -/st.C

przewodnosc eiektryczna
wlasciwa

PN-EN 27888:1999
562 + 51 mikroS/cm

zapach

akceptowaln brak

y
smak

akceptowaln brak

y
barwa PN-EN ISO 7887:2002

9,8

m?tnosc PN-EN ISO 7027:2003

brak mg/1 Pt

A w.m.=0,20NTU

p.w.m. brak NTU

jon amonowy PN-ISO 7150-1:2002

bromiany PN-EN ISO 15061:2003

w.m.=0,03mg/l

p.w.m. brak

<5 brak

mg/1

ug/1

antymon PN-EN ISO 11885:2009 w.m=l,25ug/l

p.w.m brak ug/1

NUMER DOKUMENTACJI
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Chemeko

Oznaczenie probki wg CHEMEKO Sp. z o.o.: 12662

Oznaczenie probki wg zleceniodawcy:

Opis probki (badany obiekt

Probka pobrana przez:

Data pobrania probki (jesli istotne):

awcy:

1 odpadu itp.):

/procedure):

ne>:

nie dotyczy

Probka wody do spozycia, uzdatniona

pobrane przez pracownikow CHEMEKO.

PN-ISO 5667-5:2003 A

2014-08-19

Miejsce pobrania probki (jesli istotne): S.U.W. Stary Zbrachlin

Data dostarczenia probki do badan (jesli istotne): 2014-08-19

Data ropoczecia badan: 2014-08-19 Data zakonczenia badan: 2014-09-05

Uwaga:

Badane cechy Norma/procedura
badawcza/metodyka

Wynik
badania Niepewnosc* Jednostka Uwagi

arsen PN-EN ISO 11885:2009
p.w.m brak ug/l

w.m=l,0ug/l

hor PN-EN ISO 11885:2009
0,0137 ] + 0,00301 mg/1

chrom ogolny

kadm

PN-EN ISO 11885:2009 ! A
p.w.m brak ug/l

PN-EN ISO 11885:2009
p.w.m brak ug/l

w.m=l,04ug/I

w.m=0,500ug/l

miedz

nikiel

PN-EN ISO 11885:2009 A w.m=0,00106mg/l

p.w.m brak mg/1

PN-EN ISO 11885:2009 A w.m=2,00ug/l

p.w.m brak ug/l

olow

rtec

PN-EN ISO 11885:2009 A w.m=l,00ug/l

p.w.m brak ug/l

PB-054 wydanie 1 z
05.04.2012 <0,200 brak ug/l

selen PN-EN ISO 11885:2009 w.m=l,0ug/l

p.w.m brak ug/l
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Chemeko

Oznaczenie probki wg CHEMEKO Sp. z o.o.:

Oznaczenie probki wg zleceniodawcy:

Opis probki (badany obiekt, kod odpadu itp.):

Probka pobrana przez:

Sposob pobrania probki (norma/procedura):

Data pobrania probki (jesli istotne):

Miejsce pobrania probki (jesli istotne):

Data dostarczenia probki do badari (jesli istotne):

12662

nie dotyczy

Probka wody do spozycia, uzdatniona

pobrane przez pracownikow CHEMEKO.

PN-ISO 5667-5:2003 A

2014-08-19

S.U.W. Stary Zbrachlin

2014-08-19

Data ropoczecia badari: 2014-08-19

Uwaga:

Badane cechy

sod

fluorki

chlorki

azotyny

azotany

siarczany

cyjanki ogolne

benzen

1,2-dichloroetan (1,2-EDC)

Data zakoriczenia badari: 2014-09-05

Norma/procedura Wynik
badawcza/metodyka badania Niepewnosc* Jednostka

PN-EN ISO 1 1885:2009

PN-EN ISO 10304-
1:2009+AC:2012

PN-EN ISO 10304-
1:2009+AC:2012

PN-EN ISO 10304-
1:2009+AC:2012

PN-EN ISO 10304-
1:2009+AC:2012

PN-EN ISO 10304-
1:2009+AC:2012

PB-039 wydanie 02 z
05.04.2012

PN-EN ISO 15680:2008

PN-EN ISO 1030 1:2002

10,6 ± 2,3 mg/1

0,33 + 0,05 mg/1

11 +2

p.w.m. brak

1,6 + 0,2

19 + 3

p.w.m. brak

< 03 brak

<1 brak

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

ug/1

ug/1

ug/1

tlwagi

A

A

A

A w.m.= 0,022 mg/1

A

A

A w.m.= 5 ug/1

A

A
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Chemeko

Oznaczenie probki wg CHEMEKO Sp. z o.o.:

Oznaczenie probki wg zleceniodawcy:

Opis probki (badany obiekt, kod odpadu itp.):

Probka pobrana przez:

Sposob pobrania probki (norma/procedura):

Data pobrania probki (jesli istotne):

Miejsce pobrania probki (jesli istotne):

Data dostarczenia probki do badan (jesli istotne):

12662

nie dotyczy

Probka wody do spozycia, uzdatniona

pobrane przez pracownikow CHEMEKO.

PN-ISO 5667-5:2003 A

2014-08-19

S.U.W. StaryZbrachlin

2014-08-19

Data ropoczecia badari: 2014-08-19 Data zakoriczenia badan: 2014-09-05

Uwaga:

Badane cechy

suma trichloroetenu i
tetrachloroetenu

suma THM

ogolny w^giel organiczny
(OWO)

glin

indeks nadmanganianowy

mangan

zelazo ogolne

Epichlorohydryna

Chlorek winylu

Norma/procedura
badawcza/metodyka

PN-EN ISO 10301:2002

PN-EN ISO 1030 1:2002

PN-EN 1484:1999

PN-EN ISO 11 885:2009

PN-EN ISO 8467:2001

PN-92/C-04590/03

PN-ISO 6332:2001

PB/I/31/B:13.06.2011

PN-EN ISO 1030 1:2002

Wynik
badania Niepewnosc* Jednostka Uwagi

<1 brak ug/1

< 10 brak ug/1

2,4 + 0,3

<10 brak

2,91 brak

p.w.m. brak

p.w.m. brak

mg/1

ug/1

mg/1 02

ug/1

ug/1

1
<0,060 brak ug/1

<0,25 brak ug/1

~

-

A

-

—

A w.m.=4ug/l

A w.m.=20ug/l

A PCAAB213

P

A PCAAB213

P
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Chemeko

Oznaczenie probki wg CHEMEKO Sp. z o.o.:

Oznaczenie probki wg zleceniodawcy:

12662

nie dotyczy

Opis probki (badany obiekt, kod odpadu itp.): Probka wody do spozycia, uzdatniona

Probka pobrana przez:

Sposob pobrania probki (norma/procedura):

Data pobrania probki (jesli istotne):

Miejsce pobrania probki (jesli istotne):

Data dostarczenia probki do badari (jesli istotne):

pobrane przez pracownikow CHEMEKO.

PN-ISO 5667-5:2003 A

2014-08-19

S.U.W. Stary Zbrachlin

2014-08-19

Data ropoczecia badari: 20144)8-19 Data zakoriczenia badari: 2014-09-05

Uwaga:

Badane cechy

Suma Pestycydow

Chloropiryfos

Cypermetryna

Deltametryna

Diflufenikan

Fluopikolid

Kaplan

Oksyfluorofen

Trifloksystrobina

Norma/procedura Wynik
badawcza/metodyka badania

PB-20/LHK wyd.II z
30.08.2013; PB-30/LHK
wyd.II z 20.12.2012

PB-20/L.HK wyd.II
z30.08.20 13

PB-20/L.HK wyd.II z
30.08.2013

PB-20/L.HK wyd.II z
30.08.2013

PB-20/L.HK wyd.II z
30.08.2013

PB-20/L.HK wyd.II z
30.08.2013

PB-20/L.HK wyd.II z
30.08.2013

PB-20/L.HK wyd.II z
30.08.2013

PB-20/L.HK wyd.II z
30.08.2013

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

NUMER DOKUMENTACJI

7391 - SP-L-006-00

Niepewnosc* Jednostka

brak ug/1

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

ug/1

ug/1

ug/1

ug/1

ug/1

ug/1

ug/1

ug/1

Uwagi

P

P

P

P

P

P

P

P

P

STRONA
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Chemeko

Oznaczenie probki wg CHEMEKO Sp. z o.o.:

Oznaczenie probki wg zleceniodawcy:

Opis probki (badany obiekt, kod odpadu itp.):

Probka pobrana przez:

Sposob pobrania probki (norma/procedura):

Data pobrania probki (jesli istotne):

Miejsce pobrania probki (jesli istotne):

12662

nie dotyczy

Probka wody do spozycia, uzdatniona

pobrane przez pracownikow CHEMEKO.

PN-ISO 5667-5:2003 A

2014-08-19

S.U.W. Stary Zbrachlin

Data dostarczenia probki do badari (jesli istotne): 2014-08-19

Data ropoczecia badari: 2014-08-19 Data zakoriczenia badari: 2014-09-05

Uwaga:

Badane cechy

lambda-Cyhalotryna

beta-Cyflutryna

1 ,2-dichloropropan

1,3-dichloropropen cis

1,3-dichloropropen trans

1,2-dibromoetan

1 ,2-dibromo-3-chloropropan

liczba bakterii grupy coli

liczba Escherichia coli

•

Norma/procedura
badawcza/metodyka

PB-20/L.HK wyd.II z
30.08.2013

PB-20/L.HK wyd.II z
30.08.2013

PB-030/LHK wyd.II z dnia
20.12.2012

PB-030/LHK wyd.ll z dnia
20.12.2012

PB-030/LHK wyd.H z dnia
20.12.2012

PB-030/LHK wyd.II z dnia
20.12.2012

PB-030/LHK wyd.II z dnia
20.12.2012

PN-EN ISO 9308-
1:2004+AC:2009

PN-EN ISO 9308-
1:2004+ AC:2009

Wynik
badania Niepewnosc* Jednostka Uwagi

<0,01 brak ug/1

<0,01 brak

<0,05 brak

<0,05 brak

<0,05 brak

<0,05 brak

<0,05 brak

0 + <0,4>

0 + <0,4>

ug/1

ug/1

ug/1

ug/1

ug/1

ug/1

jtk/lOOml

jtk/lOOml

P

P

A PCA AB 435

P

A PCA AB 435

P

A PCA AB 435

P

A PCA AB 435

P

A PCA AB 435

P

A B, PCA AB 600

P

A B, PCA AB 600

P

NUMER DOKUMENTACJI STRONA
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Chemeko

Oznaczenie probki wg CHEMEKO Sp. z o.o.:

Oznaczenie probki wg zleceniodawcy:

Opis probki (badany obiekt, kod odpadu itp.):

Probka pobrana przez:

Sposob pobrania probki (norma/procedura):

Data pobrania probki (jesli istotne):

Miejsce pobrania probki (jesli istotne):

Data dostarczenia probki do badari (jesli istotne):

12662

nie dotyczy

Probka wody do spozycia, uzdatniona

pobrane przez pracownikow CHEMEKO.

PN-ISO 5667-5:2003 A

2014-08-19

S.U.W. Stary Zbrachlin

2014-08-19

Data ropoczecia badari: 2014-08-19 Data zakonczenia badah: 2014-09-05

Uwaga:

Badane cechy

Liczba enterokokow

Ogolna liczba
mikroorganizmow w 22 St. C

Clostridium perfringens
(lacznie ze sporami)

SumaWWA

benzo(a)piren

Nor ma/proced u ra
badawcza/metodyka

PN-EN ISO 7899-2:2004

PN-EN ISO 6222:2004

PB-12/L.WZwydaniel z
dnia 1 9.05.20 14r.

PN-EN ISO 17993:2005

PN-EN ISO 17993:2005

Wynik
badania Niepewnosc* Jednostka Uwagi

A; B, PCA AB 600

0 +<0,4> jtk/lOOml
P

A B, PCA AB 600

4 t <2,7> jtk/lml
P

0 + <0,4> jtk/lOOml
P

A PCA AB 435
<0,002 brak ug/1

P

A PCA AB 435
<0,002 brak ug/1

_ P

Objafnienia stosowanych symboli iskrotow:
A badania akredytowanc
P badania wykonane przez podwykonawcf
* podana niepewnosc rozszerzona jest oparta na niepewnosci standardowej pomnoionej przez wspolczynnik rozszerzenla k = 2, zapewniajqcy poziom ujhosci ~ 95 %,

jesli nie zaznaczono inaczej, obejmuje ana calosc postepowania, B — niepewnosc obejmuje tylko wykonanie oznaczenia , C - niepewnosc obejmuje tylko pobieranie prdbki
p.w.m.- stezenie ponizej wykrywalnosci melody; w.m. — wykrywalnosi melody (minimalne stfzenie jakie mozna wykryc jakosciowo);
< stfzenie ponizej podanej oznaczalnosci melody (minimalnego stezenie, ktore mozna w sposob pewny ilosciowo oznaczyc);
> stezenie powyzej podaaego zakresu melody.

NUMER DOKUMENTACJI

7391 - SP-L-006-00

STRONA

9 z 10

(IJ-O-04/SP) F-03 wyd.03



Chemeko

KOMENTARZ

Badania wielopierscieniowych weglowodorow aromatycznych (WWA), benzo(a) pirenu i
pestycydow zostaly wykonane w ramach podwykonawstwa przez Dzial Laboratoryjny
Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wBydgoszczy.
Badania mikrobiologiczne probek wody wykonane zostaly przez Laboratorium Wody i Zywnosci
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wloclawku.
Wykonawc^ pozostalych badan oznakowano kazdorazowo numerem akredytacji.

Data
^6^9

<bn odpowiedzialna za oadania

* KONIEC SPRAWOZDANIA *

NUMER DOKUMENTACJI
7391 - SP-H)06-00
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