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i SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY DO SPOZYCIA
AN NR LHK-632-1-353/8/16
tly Y
Kod prébki:
AR 760 LHK-392/S/16
(Gmina Waganiec
Dane klienta ul. Dworcowa 11
87-731 Waganiec
Znak sprawy LHK-3241-1-21/16
Rodzaj badanej probki woda do spozycia.
Urzad Gminy Waganiec
Miejsce pobrania préobki ul. Dworcowa 11, Waganiec

- kran w pomieszczeniu socjalnym

Data / godz. pobrania prébki 11.07.16/ godz. 08:15

‘Osoba pobierajaca prébke Renata Gralak- pracownik PSSE w Aleksandrowie Kujawskim

Metoda pobrania prébki PN-EN ISO 19458:2007

Data /godz. dostarczenia probki | 11.07.16/ godz.10:30

do Laboratorium

Temperatura pobrania préobki 15,0°C

Stan probki Probke dostarczono w butelce szklanej jalowej w stanie
prawidlowym w termotorbie.

Temperatura transportu 3,2-7,6°C

Data rozpocze¢cia badania 11.07.16 | Data zakonczenia badania  12.07.16

Wryniki badain mikrobiologicznych

Lp.

Przedzial Dopuszezalne
Wynik | niepewnosci | wartosci dla
prébki: pomiaru wody do
spozycia

Badana cecha/metoda Jednostka Dokumenty odniesienia

Obeenosé i liczba baklerii grupy
coli Al j.tk/100ml 0 - 0 PN-EN-ISO 9308-1:2014-12

Metoda filtracji membranowej

Ohccnns"&" i ]1c%ba Eschenchlal coli Ajtk/100mi 0 _ 0 PN-EN-ISO 9308-1:2014-12
Metoda filtracji membranowej

- j-t.k - jednostki tworzace kolonie

Osoba autoryzujaca

arszy lecnnik
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SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY DO SPOZYCIA
NR LHK-632-1-353/S/16

Wyniki badan fizyko-chemicznych

Rozszerzons Dopuszczalne
; " niepewnos$é . Dokumenty
Lp. Badana cecha/metoda Jednostka Wynik prébki: pomiaru wartosci flla wody sisiesenis
do spoZycia
Nie badano

Z upowatnients Kierownika
Oddziatu Laboratoryjnego

Aged a2l

Koniec sprawozdania z badan
- Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za etap pobrania i transportu probek do laboratorium.
- Wyniki badan podane w sprawozdaniu odnoszg si¢ wylacznie do probek pobranych w dni okreslonym w sprawozdani

- Wyniki badan objete zakresem akredytacji (akredytacja AB 766) oznaczane sa symbolem A, wyniki spoza zakresu akredytacji

oznaczane sg symbolem NA

Zatwierdzit

- Bez pisemnej zgody Laboratorium Badania Srodowiska Komunalnego PSSE w Aleksandrowie Kujawskim sprawozdanic nic moze

by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

- Podanc warto$ci niepewnogci nie obejmujg etapu pobierania i transportu probki i stanowig niepewnos¢ rozszerzong przy poziomie

ufnos¢ ok. 95% i wspotezynniku rozszerzenia k=2.

- W przypadku badan mikrobiologicznych przy wynikach podawana jest nicpewno$¢ wyniku obliczana wg PKN-ISO/TS 19036.
- Klient ma prawo zlozenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan
- Wartosci dopuszczalne podano wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w  sprawie jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U z 20151 poz.1989).
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