POWIATOWA STACIJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

w Aleksandrowie Kujawskim
87-700 Aleksandrow Kujawski, ul. Stowackicgo Nr 8a
Tel/fax (054)282 23-34, Tel.282-42-06
e-mail:psse.alcksandrowkujawski@pis.gov.pl
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NR LHK-632-1-339/5/16 :

Kod prébki:
LHK-378/S/16
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Dane klienta

Znak s;féwy

Gmina Waganiec
ul. Dworcowa 11
87-731 Waganiec

LHK-3241-1-21/16

Rodzaj badanej probki

woda do spozycia.

Miejsce pobrania préobki

-hydrant

Nowy Zbrachlin
Dziatka 49/12

Data / godz. pobrania prébki

04.07.16/ godz. 08:10

Renata Gralak- pracownik PSSE w Aleksandrowie Kujawskim

| Osoba pobierajaca probke
Metoda pobrania prébki

PN-EN ISO 19458:2007

Data /godz. dostarczenia prébki
do Laboratorium

04.07.16/ godz.11:30

' Temperatura pobrania prébki
Stan probki

10,0°C

Prébke dostarczono w butelce szklanej jatowej w stanie
prawidlowym w _termotorbie.

Temperatura transportu

2,4-6,8°C

Data rozpoczecia badania

04.07.16

| Data zakofczenia badania  06.07.16

Wyniki badain_mikrobiologicznych

Przedzial | Dopuszczalne
Lp. Badana cecha/metoda Jednostka W,yml.‘ mepew:noicl wartobol dla Dokumenty odniesienia
probki: pomiaru wody do
spozycia
Obecnoéé i liczba bakterii grupy
I. Jeoli Al jtk/100ml 67 <46:97> 0 PN-EN-1S0 9308-1:2014-12
| Metoda filtracji membranowej
5 | Obecnost iliczba Escherichia coli | o 141 /300mi 0 E 0 PN-EN-ISO 9308-1:2014-12
Metoda filtracji membranowe]
Obecnodé i liczba Enterokokow
3, }kalowych & J.Lk./100ml 0 - 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
Metoda filtracji membranowej i

j.tk - jednostki tworzace kolonie
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Osoba autoryzujaca
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SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY DO SPOZYCIA

NR LHK-632-1-339/8/16

Wyniki badan fizyko-chemicznych

Rozszerzona Dopuszezalne
; . niepewnosé = Dokumenty
Lp. Badana cecha/metoda Jednostka Wynik probki: pomiaru wartosci fl]a wody odniesienia
do spoZycia
Nie badano

oznaczane sa symbolem NA

by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

Zatwierdzit

wwnia Kierownika
: Laboratoryjnego

Y oata Jakubezak

Z upowaznienia Kierownike
Oddziatu Labor%toryjnego

e Luﬁ:z&m&?/"t
ata JakUibczak

Koniec sprawozdania z badan

Laboratorium nie ponosi odpowicdzialnosci za etap pobrania i transpartu probek do laboratorium.
Wyniki bada podane w sprawozdaniu odnoszg si¢ wylacznie do probek pobranych w dni okreslonym w sprawozdani
Wyniki badan objete zakresem akredytacji (akredytacja AB 766) oznaczane sy symbolem A, wyniki spoza zakresu akredytacji

Bez pisemnej zgody Laboratorium Badania Srodowiska Komunalnego PSSE w Aleksandrowic Kujawskim sprawozdanie nie moze

- Podane warto$ci niepewnosci nie obejmuja etapu pobierania i transportu probki i stanowia niepewnos¢ rozszerzong przy poziomie

ufnos¢ ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2.

- W przypadku badan mikrobiologicznych przy wynikach podawana jest nicpewnos¢ wyniku obliczana wg PKN-1SO/TS 19036.

Klient ma prawo zlozenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badaf

- Wartosci dopuszczalne podano wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w  sprawie jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U z2015r poz.1989).
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Strona 2/2



