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Dane klienta

Gmina Waganie
ul. Dworcowa 11
87-731 Waganiec

Znak spi‘d\vy

LHK-3241-1-32/17

Rodzaj badanej probki

woda do spozycia.

Miejsce pobrania probki

Ujecie wody
Stary Zbrachlin
-kran do pobierania wody uzdatnionej.

Data / godz. pobrania probki

14.02.17/ godz. 10:40

Osoba pobierajaca probke

Maria Koczwara- pracownik PSSE w Aleksandrowie Kujawskim

Metoda pobrania probki

PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007

Data /godz. dostarczenia prébki

do Laboratorium

14.02.17/ godz.11:30

Temperatura pobrania prébki

9,8°C

Stan probki

Prébke dostarczono w butelkach plastikowych ,szklanej i szklangj

Temperatura transportu

jalowej w stanie prawidlowym w termotorbie.

3,0-6,8°C

Data rozpoczecia badania

14.02.17

| Data zakoiczenia badania  16.02.17

Wyniki badan mikrobiologicznych

Przedzial Dopuszczalne
Lp. Badana cecha/metoda Jednostka “:“"I.{ repen HodE] | vl dly Dokumenty odniesienia
probki: pomiaru wody do
spozycia
Obecnosé i liczba bakterii grupy
1. Jcoli Al jtk./100ml 0 - 0 PN-EN-1SO 9308-1:2014-12
Metoda filtracji membranowe;j
5, | Dlmonost iliozba Becherichia coll | ¢ } ¢4 4160 0 : 0 PN-EN-ISO 9308-1:2014-12
Metoda filtracji membranowej :

j.t.k - jednostki tworzace kolonie

Osoba autoryzujaca

E n ;zy Technik
lLaboratorium
Badania Srodowlska Kornunalnego
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SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY DO SPOZYCIA
NR LHK-632-1-57/5/17

Wyniki badan fizyko-chemicznych

- Laboratorium ni¢ ponosi odpowiedzialnosci za etap pobrania i transportu probek do laboratorium.

- Wyniki badan podanc w sprawozdaniu odnoszg sig wylgeznie do probek pobranych w dni okreslonym w sprawozdani

- Wyniki badan objgte zakresem akredytacji (akredytacja AB 766) oznaczanc sg symbolem A, wyniki spoza zakresu akredytacji
oznaczane s symbolem NA

- Bez pisemnej zgody Laboratorium Badania $rodowiska Komunalnego PSSE w Aleksandrowie Kujawskim sprawozdanie nie moze
by¢ powiclane inaczej jak tylko w calosci.

- Podane wartosci niepewnosci nie obejmujg etapu pobierania i transportu probki i stanowig niepewnos¢ rozszerzong przy poziomie

ufnosé ok. 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2,

Il{l?: Sif:.fg:; Bopuszegalne Dokumenty
Lp. Badana cecha/metoda Jednostka Wynik prabki: c?mi'u'u warto$ei dla wody okuleatenis
P ) do spozycia
1. Megtnosdc NA NTU 0,29 +0,02 1 PN-EN ISO 7027:2003
Metoda nefelometryczna |
Barwa n : 2 | PN-EN ISO 7887:2012
i / 5 +0,1 Akceptowalna .
2 Metoda spektrofotometryczna B mg/l Pt P Metoda C
g, |Sunak NA| - [Pernicpravidiovego - Akceptowalny | PN-EN 1622:2006
Metoda sensoryczna smaku Zalacznik C
4 Zapach NA } bez nieprawidlowego i Akceptowalny
* | Metoda sensoryczna zapachu
5. |PH . A . 7.2% +0,1 6,5-9,5 PN-EN 1SO 10523:2012
Metoda potencjometryczna
Przewodnosé wlasciwa uS/em 1) 5 :
- 0 9 +19 2500 PN-EN 27888:1999
i Metoda elektrometryczna NA w 25°C =
7, |Blemniclondwamanomyat |4 | <0,34 - 0,50 PN-C-04576-4:1994
Metoda spektrofotometryczna
Stgzenie zelaza .
; < - 200 PN-1SO 6332:2001p.7.1
§ Metoda spektrofotometryczna A he/l - i
g, |Plereateninga Al e <20 ; 50 PN-92/C-04590/03
Metoda spektrofotometryczna
- pH prébki po saczeniu — 8,0
D - Akeeptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian.
) . temperatura pomiaru — 20,8 °C - korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury
# - temperatura pomiaru — 21,6 °C - korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury
< ponizej granicy oznaczalnosci metody.
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- W przypadku badan mikrobiologicznych przy wynikach podawana jest niepewnosé wyniku obliczana wg PKN-ISO/TS 19036.
- Klient ma prawo zlozenia reklamacji w terminic 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan
- Warloéci dopuszezalne podano wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawic jakodci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U z2015r poz.1939).
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Koniec sprawozdania z badan
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