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SPRAWOZDANIE Z BADAN NUMER2744 /PDA/OE/2017

Oznaczenie prébki wg laboratorium.:

5527

Oznaczenic prébki wg zleceniodawey:

nie dotyczy

Opis probki (badany obiekt, kod odpadu itp.):

Prébka sciekdw oczyszczonych, probka srednia dobowa

Metoda pobrania prébki:

pobrane przez pracownikéw Laboratorium.

Sposob pobrania prébki (norma/procedura):

PN-1SO 5667-10:1997, PB-002 wyd.04 z dn.27.10.2014 A

Data pobrania prébki (jesli istotne):

od 2017-03-15 do 2017-03-16

Miejsce pobrania prébki (jesli istotne):

0.S. Wojtéwka, studzienka kontrolna

Data dostarczenia prébki do badan (jesli istotne): | 2017-03-16
Stan prébki: prawidlowy
Data ropoczgeia badai: 2017-03-16 Data zakoiiczenia badan: 2017-03-21
Uwaga:
Badane cechy Norma/procedura badaweza Wynik badania ¥ ]
. ) Jednostka Uwagi
niepewno$é
biochemiczne PN-EN 1899-2:2002 PN-EN A
zapotrzehowame tlenu (BZTS) 1899-1:2002 PN-EN | 28 + 8 mg/l 02 i
25813:1997 |
chemiczne zapotrzebowanie | pN_ISO 6060:2006 I A
tlenu (ChZT) 63 + 12 mg/l 02 ;
zawiesiny ogdlne PN-EN 872:2007+Ap1:2007 Al
\ 9,2 23 mg/l X
|
pH PN EN-ISO 10523:2012 A 9.00
7,8 +0,6 - ]
: : N
pH PN EN-ISO 10523:2012 ' Al 11.00
| 7,8 t0,6 - j
pH PN EN-ISO 10523:2012 Al 13.00
7,8 +0,6 - '
pH PN EN-ISO 10523:2012 Al 15.00
7,8 +0,6 - :
pH PN EN-ISO 10523:2012 Al 17.00
| 7,8 + 0,6 - :
pH PN EN-ISO 10523:2012 Al 19.00
7,8 +0,6 - '
i
pH PN EN-ISO 10523:2012 | Al 21.00
7,9 +0,6 - :
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NUMER2744 /PDA/OE/2017

Oznaczenie prébki wg laboratorium.: 5527
Oznaczenie prébki wg zleceniodawey: nie dotyczy
Opis prébki (badany obickt, kod odpadu itp.): Probka sciekow oczyszczonych, probka srednia dobowa
‘Metoda pobrania prébki: pobrane przez pracownikéw Laboratorium.
Sposéb pobrania prébki (norma/procedura); PN-ISO 5667-10:1997, PB-002 wyd.04 z dn.27.10.2014 A
Data pobrania prébki (jesli istotne): od 2017-03-15 do 2017-03-16
Miejsce pobrania prébki (jesli istotne): 0.8. Wojtéwka, studzienka kontrolna
Data dostarczenia prébki do badai (jesli istotne): 2017-03-16
Stan prébki: prawidlowy
Data ropoczgcia badai: 2017-03-16 Data zakoiiczenia badan: 2017-03-21
Uwaga:
Badane cechy Norma/procedura badaweza Wynik badania I
’ . . Jednostka Uwagi
niepewnosé
temperatura PB-002 wydanic 04 z Al 19.00
27.10.2014 17,9 +1,1 st.C ‘
temperatura PB-002 wydanie 04 z | A 21.00
27.10.2014 L1179 2.4 st.C :
temperatura PB-002 wydanie 04 z ‘ Al 23.00
27.10.2014 18,0 +1,1 st.C '
temperatura PB-002 wydanie 04 2 ‘ Al 01.00
27.10.2014 18,1 + 1,1 st.C !
temperatura PB-002 wydanie 04 z | Al 03.00
27.10.2014 | 18,1 +1,1 st.C !
temperatura PB-002 wydanie 04 z ‘ Al 05.00
27.10.2014 ‘ 18,1 t 1,1 st.C '
temperatura PB-002 wydanic 04 z A 07.00
27.10.2014 18,2 +1,1 st.C :
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