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SPRAWOZDANIE Z BADAN NUMER 04491 /PSL/OE/ 2018

WSTEP

1. Podstawa realizacji ustugi
Podstawe realizacji ustugi stanowito zlecenie/umowa z dnia 2018-01-22, nr email z dnia 22.01.2018r.
wystawione przez:

Gmina Waganiec

ul. Dworcowa 11
87-731 Waganiec
2. Cel wykonania ustugi

Celem wykonania ustugi byto badanie w prébce/probkach wskazanych przez Zleceniodawce parametrow.

3. Zastrzezenia | uwagi
- Wyniki badan odnoszg sie wytgcznie do badanych probek lub obiektow.

- Bez pisemnej zgody kierownika laboratorium zawarte w sprawozdaniu informacje nie moga byé powie-
lane inaczej jak tylko w catosci.
- W przypadku pobierania i/lub dostarczania probek przez zleceniodawce, laboratorium

nie ponosi odpowiedzialnoéci za pobieranie/ transport probki.
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Oznaczenie probki wg laboratorium.: 12844
Oznacze_nie probki wg zleceniodawcy: nie dotyczy _
Opis prébki (badany obiekt, kod odpadu it_p.): Probka wod poplucznych -
Prébka pobrana przez: Dziat Monitoringu Srodowiska.
Sposéb pobrania prébki (norma/procedura): PN-ISO 5667-10:1997, PB-002 wyd.04 z dn.27.10.2014 A
Data pobrania probki (jesli istotne): 2018-06-20
Miejsce pobrania probki (jesli istotne): SUW Stary Zbrachlin, studzienka kontrolna wod poplucznych
Data dustarc;enia probki do badan (jesli istotne): 2018-06-20 - -
Stan prébki: prawidlowy
Data ropocz¢cia badan: 2018-06-20 Data zakonczenia badan: 2018-06-22
Uwaga:
Badanc cechy Norma/procedura badawcza Wynik badania < .
P—— Jednostka Uwagi
sawiesing agllng PN-EN 872:2007+Ap1:2007 | A _
i 5,0 t 1,4 mg/l '
\ .
zelazo ogdlne PN-ISO ‘ A
6332:2001+Ap1:2016-6 690 1120 ug/l '

Objasnienia stosowanych symboli i skrétéw:

A badania akredytowane

P badania wykonane przez podwykonawce

Podana niepewnos¢ rozszerzona jest oparta ha niepewnosci standardowef pomnoionej proez wspilezynnik rozszerzenia k = 2, zapewniajgcy poziom ufnosci ~ 95 %,
Jesli nie zaznaczone inaczej, obejmuje ona calo$é postgpowania, B — niepewnosc obejmugje tylko wykonanie oz i i

< steienie poniiej zakresu metody;

> steienie powyiej zakresu metody

* metoda wycofana ze zbioru polskich norm bez zastqpienia

Zakori ie budari obejmufe réwniet wykonanie niezbednych obliczen, zapiséw i analiz.

Uwaga:

W preypadku pobrania prébki przez klientu metody nieakredytowang, wyniki badari nie majq zastosowania w obszarze regulowanym prawnie.

, C °f §¢ obejmuje tylko pobieranie probki

Data Osoba autoryzujgca

* KONIEC SPRAWOZDANIA *
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