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Wyniki badah akredytowanych oznaczono symbolem "A".
Wyniki badaii nieakredytowanych nie posiadaj^ ww. oznaczenia literowego.

14 pazdziernika 2013r.

NUMNUMER LX)KUMENTACJI

6611 - SP-L-008-00

(U-O-04/SP) F-15 wyd.08
Spotka jest zarejestrowana w Sa.dzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sa.dowego,

w Rejestrze Przedsiebiorcow pod nr KRS: 0000073399, kapital zaktadowy Spolki wynosi 53.100 zl.

CJI
)

STRONA

1 z 6



Chemeko
ANW1L

WST^P

1. Podstawa realizacji uslugi

Podstaw? realizacji ushagi stanowilo zlecenie/umowa z dnia 2013-03-18, nr OS 7034-1/1/2013

wystawione przez:

Gmina Waganiec

ul. Dworcowa 11

87-731 Waganiec

2. Cel wykonania uslugi

Celem wykonania ushagi bylo badanie w probce/probkach wskazanych przez Zleceniodawc? parametrow.

Probki zostaty pobrane przez pracownikow CHEMEKO.

3. Zastrzezenia i uwagi

- Wyniki badan odnosza^ si? wyt^cznie do badanych probek lub obiektow.

- Bez pisemnej zgody CHEMEKO Sp. z o.o. zawarte w sprawozdaniu informacje nie moga^ bye powie-

lane inaczej jak tylko w catosci.

- W przypadku pobierania i/lub dostarczania probek przez zleceniodawc?, laboratorium

CHEMEKO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie/ transport probki.

WYNIKI BADAN

Wyniki wykonanych badan przedstawiono na kolejnych stronach sprawozdania.

NUMER DOKUMENTACJI

6611 -SP-L-008-00
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Oznaczenie probki wg CHEMEKO Sp. z o.o.:

Oznaczenie probki wg zleceniodawcy:

14279

nie dotyczy

Opis probki (badany obiekt, kod odpadu itp.): Probka sciekow oczyszczonych, probka srednia dobowa

Probka pobrana przez: pobrane przez pracownikow CHEMEKO.

PN-ISO 5667-10:1997 ASposob pobrania probki (norma/procedura):

Data pobrania probki (jesli istotne):

Miejsce pobrania probki (jesli istotne):

od 2013-09-19 do 2013-09-20

Oczyszczalnia sciekow Wojtowka, studzienka pomiarowa

Data dostarczenia probki do badari (jesli istotne): 2013-09-20

Data ropoczecia badari: 2013-09-20 Data zakoriczenia badari: 2013-09-25

Uwaga:

Badane cechy Norma/procedura
badawcza/metodyka

Wynik
badania Niepewnosc* Jednostka Uwagi

biochemiczne PN-EN 1899-2:2002 PN-EN
zapotrzebowanie tlenu (BZT5) j 899-1-2002 PN-EN

25813:1997
3,9 + 1,4 mg/1 02

chemiczne zapotrzebowanie PN-ISO 6060:2006
tlenu (ChZT) 45 + 8 mg/1 O2

zawiesiny ogolne PN-EN 872:2007+Ap 1:2007
9,2 + 2,9 mg/1

pll PN-90/C-04540.0I
6,6 10,6

09:00

p l l PN-90/C-04540.01 11:00

6,7 ±0,6

p l l PN-90/C-04540.0I A 13:00
6,8 t 0,6

p l l PN-90/C-04540.01 A 15:00
6,8 t 0,6

p l l PN-90/C-04540.01 17:00

6,8 + 0,6

PH PN-90/C-04540.01 19:00

6,8 t 0,6

NUMER DOKUMENTACJI

6611 -SP-L-008-00

(IJ-O-04/SP) F-03 wyd.03
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Oznaczenie probki wg CHEMEKO Sp. z o.o.:

Oznaczenie probki wg zleceniodawcy:

Opis probki (badany obiekt, kod odpadu Up.):

Probka pobrana przez:

Sposob pobrania probki (norma/procedura):

Data pobrania probki (jesli istotne):

Miejsce pobrania probki (jesli istotne):

14279

nie dotyczy

Probka sciekow oczyszczonych, probka srednia dobowa

pobrane przez pracownikow CHEMEKO.

PN-ISO 5667-10:1997 A

od 2013-09-19 do 2013-09-20

Oczyszczalnia sciekow Wojtowka, studzienka pomiarowa

Data dostarczenia probki do badan (jesli istotne): 2013-09-20

Data ropoczecia badan: 2013-09-20

Uwaga:

Data zakohczenia badan: 2013-09-25

Badane cechy

pll

Norma/procedura
badawcza/metodyka

PN-90/C-04540.01

Wynik
badania Niepewnosc* Jednostka Uwagi

6,8 + 0,6
A 21:00

PN-90/C-04540.01
6,8 + 0,6

23:00

pll PN-90/C-04540.01
6,9 + 0,6

01:00

PN-90/C-04540.01
6,8 + 0,6

03:00

P l l PN-90/C-04540.01
6,9 + 0,6

PN-90/C-04540.01
6,9 + 0,6

A 05:00

07:00

temperatura PB-002 wydanie 03 z
04.04.2012 17,3 + 1,1

09:00

St. C

temperatura PB-002 wydanie 03 z
04.04.2012 16,9 + 1,1

11:00

st. C

temperatura PB-002 wydanie 03 z
04.04.2012 16,6 + 1,1

13:00

st. C

NUMER DOKUMENTACJI
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Oznaczenie probki wg CHEIMEKO Sp. z o.o.:

Oznaczenie probki wg zleceniodawcy:

14279

nie dotyczy

Probka Sciekow oczyszczonych, probka srednia dobowa

pobrane przez pracownikow CHEMEKO.

PN-ISO 5667-10:1997

od 2013-09-19 do 2013-09-20

Opis probki (badany obiekt, kod odpadu itp.):

Probka pobrana przez:

Sposob pobrania probki (norma/procedura):

Data pobrania probki (jesli istotne):

Miejsce pobrania probki (jesli istotne): Oczyszczalnia sciekow Wojtowka, studzienka pomiarowa_
Data dostarczenia probki do badari (jesli istotne): 2013-09-20

Data ropoczecia badah: 2013-09-20

Uwaga:

Data zakonczenia badan: 2013-09-25

Badane cechy

temperatura

temperatura

temperatura

temperatura

temperatura

temperatura

temperatura

temperatura

temperatura

Norma/procedura
badawcza/metodyka

PB-002 wydanie 03 z
04.04.2012

PB-002 wydanie 03 z
04.04.2012

PB-002 wydanie 03 z
04.04.2012

PB-002 wydanie 03 z
04.04.2012

PB-002 wydanie 03 z
04.04.2012

PB-002 wydanie 03 z
04.04.2012

PB-002 wydanie 03 z
04.04.2012

PB-002 wydanie 03 z
04.04.2012

PB-002 wydanie 03 z
04.04.2012

Wynik
badania

16,4

16,2

16,2

16,1

16,0

15,9

15,9

15,7

15,7

Niepewnosc*

1 1,1

t 1,1

t 1,1

t 1,1

t 1,1

t 1,1

t 1,1

t 1,1

t 1,1

Jednostka

stC

st. C

stC

st. C

st. C

st.C

st. C

st. C

st. C

Lwagi

A 15:00

A 17:00

A 19:00

A 21:00

A 23:00

A 01:00

A 03:00

A 05:00

A 07:00

(IJ-0-04/SP) F-03 wyd.03
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Oznaczenie probki wg CHEIMEKO Sp. z o.o.:

Oznaczenie probki wg zleceniodawcy:

Opis probki (badany obiekt, kod odpadu itp.):

Probka pobrana przez:

Sposob pobrania probki (norma/procedura):

Data pobrania probki (jesli istotne):

Miejsce pobrania probki (jesli istotne):

Data dostarczenia probki do badari (jesli istotne):

14280

nie dotyczy

Probka Sciekow surowych

pobrane przez pracownikow CHEMEKO.

PN-ISO5667-10:I997

2013-09-20

Oczyszczalnia sciekow Wojtowka. piaskownik

2013-09-20

Data ropoczecia badari: 2013-09-20 Data zakoriczenia badari: 2013-09-25

Uwaga:

Badane cechy Norma/procedura

badawcza/metodyka

Wynik

badania Niepewnosc* Jednostka

biochemiczne PN-EN 1899-2:2002 PN-EN

zapotrzebowanie tlenu (BZT5) J899-1-2002 PN-EN

25813:1997
430 t 160 mg/1 O2

Lwagi

chemiczne zapotrzebowanie

tlenu - ChZT
PB-001 wydanie03 z

17.02.2012 560 t 140 mg/1 O2

zawiesiny ogolne PN-EN 872:2007+Apl:2007

200 t 60 mg/1

pH PN-90/C-04540.01

7,9 10,4

temperatura PB-002 wydanie 03 z

04.04.2012 15,4 + 0,8 stC

Objasnienia stosowanych symboli i skrdtdw:
A badania akredytowane
P badania wykonane przez podwykonawc?
* podana niepewnosc rozszerzona jest oparia na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspolczynnik rozszerzenia k = 2, zapewniajqcy poziom ufnosci -95%,

jesli nie zaznaczono inaczej, obejmuje ona calosc postepoivania, B - niepewnosc obejmuje tylko wykonanie oznaczenia, C - niepewnosc obejmuje tylko pobieranie probki
p.w.m. - stezenie poniiej wykrywalnosci melody; w.m. - wykrywalnosc melody (minimalne stezenie jakie mozna wykryc jakosciowo);
< stezenie poniiej podanej oznaczalnosci melody (minimalnego stezenie, ktore mozna w sposdb pewny ilosciowo oznaczyf);
> stezenie powyiej podanego zakresu melody.

/to.
Data

* KONIEC SPRAWOZDANIA *

ulni odpowiedzialna za badania

NUMER DOKUMENTACJI
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