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Laboratorium pracuje zgodnie z Systemem Zar/acl/ania wg. PN-EN ISO/IEC 17025.

Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji (akredytacja AB 766) oraz
badan nieakredytowanych. Wyniki akredytowane oznaczone sâ  w sprawozdaniu symbolem A, wyniki spoza
zakresu akredytacji oznaczone sa_ symbolem NA.
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Sprawozdanie z badari nr: L.HK-632-I-90/N/13

Dane klienta

Znak sprawy

Rodzaj badanej probki

PSSE
ul. Stowackiego 8a
87-700 Aleksandrow Kujawski
Protok61Nr.30/N.HK/13

woda do spozycia

Miejsce pobrania probki

Data / godz. pobrania probki
Osoba pobieraj^ca probke^

Metoda pobrania probki

Temperatura pobrania probki

Urz^d Gminy Waganiec
ul. Dworcowa 1 1
87-731 Waganiec
-kran w pomieszczeniu socjalnym.

18.06.13/ 09:15
Joanna Lajtkowska - pracownik PSSE
w Aleksandrowie Kujawskim.
Instrukcja I-N.HK-01 ,,Pobieranie probek
wody"
15°C

Data dostarczenia probki do
Laboratorium
Stan probki

Temperatura transportu

Identyfikacja probki
Data rozpoczecia badania
Data zakonczenia badania

18.06.13

Probke^ dostarczono w butelkach z polietylenu i
szklanej oraz szklanej jalowej w stanie
prawidlowym w termotorbie.
6°C

L.HK-95/N/13
18.06.13
21.06.13

Wyniki badari fizyko-chemicznych

Lp.

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Nazwa wskaznika

M^tnosc

Barwa (Pt)

Smak

Zapach

pH

Twardosc (CaCO3)

Przewodnosc wtasciwa

Amonowy jon (NH4+)

Zelazo ogolne (Fe)

Mangan (Mn)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

A

A

A

Jednostka

NTU

-

-

-

mg/1

uS/cm
w25°C

mg/1

Hg/1

Hg/1

Wynik p robk i :

L.HK-95/N/13

1,0

Akceptowalna

Akceptowalny

Akceptowalny

7,3

300

6123)

<0,39

<50

<20

Rozszerzona
niepewnosc

pomiaru

±0,06

-

-

-

±0,1

±15

±29

-

-

-

Dopuszczalne
wartosci dla wody
do spozycia

1

Akceptowalna

Akceptowalny

Akceptowalny

6,5-9,5

60-500

2500

0,50

200

50

Stosowana metodyka
analityczna

PN-EN ISO 7027:2003

PN-EN ISO 7887:200"

PN-EN 1622:2003

PN-EN 1622:2003

PB-03/L.HK wyd.I z dnia
14.07.2011

PN ISO 6059: 1999

PN-EN 27888:1999

PN-C-04576-4:1994

PN-ISO 6332:2001

PN-C-04590-03:1992

!) - temperature pomiaru - 20,2 °C - korekta za pomoca^ urz^dzenia do kompensacji wprywu temperatury
< ponizej granicy oznaczalnosci melody.

3ten, Osoba autoryzujaca
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Sprawozdanie z badan nr: L.HK-632-1-90/N/13

Wyniki badan mikrobiologicznych

Lp.

1.

2.

3.

-

Nazwa wskaznika

Obecnosc i liczba bakterii grupy
coli

Obecnosc i liczba bakterii
Escherichia

Ogolna liczba mikroorganizmow w
temp. (22 ± 2)°C

Obecnosc i liczba enterokokow
kalowych

A

A

A

A

Jednostka

j.t.k./lOOml

j.t.k./IOOml

j.t.k./lml

J.t.k./lOOml

Wynik
prohki :

L.HK-
95/N/13

0

0

2

0

Niepewnosc
wyniku

-

-

(1,6)

-

Dopuszczalne
wartoSci dla wody

do spozycia

0

0

bez
nieprawidlowych

zmian

0

Stosowana metodyka
analityczna

PB-01/L.HKwyd.V
zdnia21.06.13

PB-01/L.HKwyd.V
zdnia21.06.13

PN-EN ISO 6222 : 2004

PN-EN ISO 7899-2:2004

j.t.k - jednostki tworza.ce kolonie
.

.

Osoba autoryzuja,ca

Zatwierdzil

--

Koniec sprawozdania z badan

- Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za etap pobrania i transportu probek do laboratorium.
- Wyniki badan podane w sprawozdaniu odnosza, si? wyl^cznie do probek pobranych w dniu
okreslonym w sprawozdaniu

- Bez pisemnej zgody Laboratorium Badania Srodowiska Komunalnego PSSE w Aleksandrowie
Kujawskim sprawozdanie nie moze bye powielane inaczej jak tylko w catosci.

- Podane wartosci niepewnosc i nie obejmuja. etapu pobierania i transportu probki i stanowia.
niepewnosc rozszerzona, przy poziomie ufnosc ok. 95% i wspokzynniku rozszerzenia k=2.
W przypadku badan mikrobiologicznych przy wynikach ponizej 20 kolonii korzysta si? z
teoretycznego przedziahi ufhosci w rozkladzie Poissona. Przy wyniku powyzej 20 koloni
podawanajest niepewnosc obliczona w warunkach laboratory)nych.

- Klient ma prawo zlozenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan
- Wartosci dopuszczalne podano wg Rozporza_dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w

sprawie wymagan dotycza^cych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.Nr 61
z 2007r poz.417 z poz. zm).

-PB-01/L.HK -metoda zawarta w tej procedurze jest inna niz wymieniona w Rozporza_dzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie wymagan dotycza_cych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.Nr 61 z 2007r poz.417 z poz. zm).
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