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SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr: LT /TT1/15/11/19

PCA

—POLSKIE CENTAUM
AKREDYTACSI

©

BADANIA

Nazwa/Oznaczenie prébki:

1 |probka sciekéw 22131 / nrw rej. TT1: 468/08.11.19

Obiekt badarn:

2 |Scieki oczyszczone probka sredniodobowa

Cel badan / Przeznaczenie wykorzystania
wynikéw badan

3 [badanie w obszarze regulowanym prawnie do celéw spelnienia decyzji srodowiskowych

Miejsce wykonania badar:

Toruriska 222

ORLEN Laboratorium S.A.; Pracownia Nawozo6w i Gleb TT1, 87-800 Wioctawek, ul.

Miejsce pobrania probki:

§ |Oczyszczalnia Sciekow w Wojtéwee, komora pomiarowa na wylocie $ciekow oczyszczonych

Zakres badarni:

6 |Zawiesina ogolna, BZTs, ChZT zgodnie ze zleceniem 06/11/19/TT1

Wymagania do poréwnania/zgodnie z:

7 |nie dotyczy

Nazwa i adres klienta:

8 |Gmina Waganiec, ul. Dworcowa 11, 87-731 Waganiec

Data i godzina pobrania: 9 |07/08.11.19 godzina: 10 |nie dotyczy
Data dostarczenia prébki do laboratorium:| 11 [08.11.2019
Opis stanu prébki i zabezpieczenia: 12 |prébka wiasciwie zabezpieczona
Podwykonawca: ORLEN Eko sp. z
Prébke pobrat / metoda pobrania: 13 2.9. {65?35) zgodnlez F.f’rotokmgm 14 |w obecnosci|15 nie dotyczy
pomiardow terenowych i pobrania
probek Sciekow
Prébke dostarczyt: 16 [pracownik ORLEN Eko Sp. z 0.0.
Data zakonczenia badari: 17 |13.11.2019
WYNIKI BADAN
Lp. Badany parametr Norma badan Jednostka W_ymk bacl'a n 3 Wymagania do poréwnania
niepewnoscia

1 BZTs PN-EN 1899-1:2002(A) mg/lO, T2 nie dotyczy

2 ChZT PN-ISO 15705:2005(A) mg/lI02 58 +12* nie dotyczy

3 Zawiesiny ogodlne PN-EN 872:2007+Ap1:2007(A) mg/l 22 +04* nie dotyczy

A - badania wykonane metoda akredytowang
Uwagi: |

Wyniki badar) odnoszg sie wylgcznie do badanej probki.

. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium sprawozdanie nie moze byc powislane inaczej, jak tylko w catosci.

Il Wyniki badari podlegajg reklamacji w terminie 21 dni od daly przekazania klientowi

“Podane wartosci niepewnosci stanowig niepewnosé rozszerzona uzykana przy poziomie ufnosci ok.95% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2.

Przedstawiona niepewnos¢ rozszerzona pomiaru nie uwzglednia niepewnosci wynikajacej z etapu pobierania prébek.
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