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Znak sprawy LHK-3241-1-24/20
Rodzaj badanej probki woda do spozycia.
Ujecie wody
Migjsce pobrania probki Stary Zbrachlin

- kran do pobierania wody uzdatnionej

Data / godz. pobrania prébki 27.05.20/ godz. 12:00

Osoba pobierajaca probke

Aleksandra Kwasniewska- pracownik PSSE w Aleksandrowie Kujawskim

Metoda pobrania prébki PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007
Data /godz. dostarczenia prébki do 27.05.20/ godz.12:40

Laboratorium

Temperatura_probki 10,5°C

Stan prébki w chwili przyjecia do prawidlowy

Laboratorium '

Temperatura transportu 3,2-7,6 °C

Wytluszezonym drukiem podaje si¢ dane dostarczone przez klienta

Wyniki badan mikrobiologicznych

Data rozpoczecia badania 27.05.20 Data zakoiczenia badania  30.05.20
Przedzial | Dopuszczalne
g " . )
Lp. Badana cecha/metoda Jednostka N ,y’"'.‘ niepewnoset ari sl Dokumenty odniesienia
probki: pomiaru wody do
spozycia
Ogolna liczba mikroorganizmow .
CZ

T gt . Al jtk/mi 2 . nieprawidlowych | PN-EN SO 6222 : 2004*

Metoda plytkowa (posiew Zmian

wglebny)

Obecnos¢ i liczba bakterii grupy PN-EN-I1SO 9308-1:2014-12
2. |coli Al jtk/100ml 0 - 0 PN-EN-ISO 9308-1:2014-

Metoda filtracji membranowej 12/A1:2017-04

L s £ : PN-EN-ISO 9308-1:2014-12
3, &bic?éﬁli bies Esihcrwhm.mh Aljtk/100ml 0 - 0 PN-EN-ISO 9308-1:2014-
etoda filtracji membranowej 12/A1:2017-04

Obecnosé i liczba Enterokokéw

4. | katowych j.t.k./100ml 0 - 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
" ; A
Metoda filtracji membranowej
J t.k - Jednostkl tworzace kolonie ; nw —nie wykryto

- Zaleca si¢ aby ogélna liczba mlkloorgamzméw nie przekraczata -100jtk/ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej

- 200jtk/ml w kranie konsumenta;

Osoba autoryzujaca
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SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY DO SPOZYCIA
NR LHK-632-1-321/8/20

Wyniki badan fizyko-chemicznych

Data rozpoczgcia badania 27.05.20 Data zakonczenia badania 30.05.20
Rozazerzons Dopuszczalne
iepewno$é Dokument
Lp. Badana cecha/metoda Jednostka Wynik prébki: mpeg:l!]iaru wartoélci f“" wody odniesienig
do spozycia

Metnosc } 1) PN-EN ISO 7027-

1 Metoda nefelometryczna A HTH b.10 Akcoptowalna 1:2016-09
Barwa 2) ) 3 | PN-EN ISO 7887:2012

2. Metoda spektrofotometryczna - mg/L Pt 4 SReeptowal Metoda C

3, Smak NA ) bez nicprawidlowego ) Akceptowalny‘” PN-EN 1622:2006
Metoda sensoryczna smaku Zalacznik C
Zapach ) bez nieprawidlowego _ 4)

4 Metoda sensoryczna WA zapachu S

5. [PH , A - 747 - 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523:2012
Metoda potencjometryczna
Przewodnosé wladciwa pS/em 6) . .

8 Metoda elektrometryczna A w 25°C I ) 2500 PN-EN 27888:1999
Stezenie zelaza )

7. ietods sneldrufatometeycand A ng/l <30 - 200 PN-ISO 6332:2001p.7.1
Stezenie manganu _ i g

8. Metoda spektrofotometryczna AW ne/l <30 50 PN-92/C-04590/03

" Akceptowalna przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian Zalecany zakres wartogci do 1,0

2= pH prébki po saczeniu — 7,8

? = Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian. Pozadana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta
do 15 mgPt/l.

Y Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian

% - temperatura pomiaru — 22,8°C - korekta za pomocy urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury

® - temperatura pomiaru — 22,7°C - korekta za pomocg urzgdzenia do kompensacji wplywu temperatury

W-norma wycofana przez PKN bez zastapicnia

< ponizej granicy oznaczalnosci metody.

Osoba autoryzujaca : Zatwierdzil:

Mlodszy Asystent
Laboratorium

Badania § '§nlr—?\’-.‘i:;w<x mupalnego
" Wi Vi,

1ar Kino |

W NS
ry)

na Nisferenko

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za etap pobrania i transportu probek, metodg pobrania i czystos¢ pojemnikéw w przypadku probki pobranej przez klienta
Wyniki badai podane w sprawozdaniu odnosza sig wylacznie do dostarczonych prébek pobranych w dniu okre§lonym w sprawozdaniu
Wyniki badan objgte zakresem akredytacji (akredytacja AB 766) oznaczane sq symbolem A, wyniki spoza zakresu akredytacji oznaczane sq symbolem NA
Bez pisemnej zgody Laboratorium Badania Srodowiska Komunalnego PSSE w Aleksandrowie Kujawskim sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w
caloscei.
Niepewnos¢ wynikow badaii akredytowanych podawana jest na zyczenie Klienta gdy jest to istotne dla waznosci lub zastosowania wynikéw badan lub niepewnogé
wplywa na zgodnos¢ z wyspecyfikowanymi granicami.
Podane wartodci niepewnosei nie obejmujg etapu pobierania i transportu probki i stanowia niepewno$é rozszerzong przy poziomie
ufnos¢ ok. 95% i wspélezynniku rozszerzenia k=2.
W przypadku badan mikrobiologicznych przy wynikach podawana jest niepewno$é wyniku obliczana wg PKN-ISO/TS 19036.
Klient ma prawo zlozenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badar
Wartosci dopuszczalne podano wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w  sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi (Dz. U. z2017r poz.2294).

Koniec sprawozdania z badari
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