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LABORATORIUM BADAWCZE EDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOZDAN]E B ANWODY nr 175120 [ SEKRE T A

Zleceniodawca: Gmina Waganiec
ul. Dworcowa 11
87-731 Waganiec

Numer zlecenia: 1751/20
Numer i opis prébki: 2180/20 — kran na hali SUW i
i
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Badany obiekt: woda uzdatniona

Stan probek w chwili przyjecia: bez zastrzezen
Probki pobrat: pracownik Laboratorium — Alicja Pawelek zgodnie z planem pobierania prébek, nr protokotu 1051/20
Metoda pobierania: PN-EN ISO 19458:2007 — A, PN-ISO 5667-5:2017-10 — A

Miejsce pobierania: Gmina Waganiec, SUW Stary Zbrachlin

Data i godzina pobrania:

01.07.2020 godzina 11"

Data i godzina dostarczenia: 01.07.2020 godzina 14"

Cel badania: ocena jakosci wody zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonef do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Data rozpoczgcia badan: 01.07.2020
Data zakoficzenia badan: 21.07.2020

WYNIKI DLA PROBKI nr 2180/20

MS

L.p. Rodzaj badania Metoda badai Jednostka Wynik Niepewnosé? par::’n"e:gi‘;na,,
T BT T —— m;fzﬁgagc??::;ﬁr‘;ﬁyl:20”'0“ A4 |itr100mi 0 ; 0

2. | Escherichia coli mﬁiggi??fggﬁgﬁﬁ?] 2017-04 |A 7 | itk/100mI 0 = 0

3. | Enterokoki kalowe ;’E;Eiggﬁ?ﬁ:j&‘ﬁowej * 7 |itk/100mi 0 ; 0

4. | Ogolna liczba mikroorganizméw w 22°C ifzj«l:l\;];{)?ﬂfjiiﬁﬁew wigleby A 7 | jtk/ml 5,7%10" [4,1x10"; 8,0x10"] niepraﬁ?l}gwych
5. | pH PN-EN ISO 10523:2012 Wil o 0.1 659,5

Z wtemp.22,1°C

6. Barwa PN-EN ISO 7887:2012 p.6 it 7 mg/l Pt <2 - Akceptowalny”
7. | Metnose PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A 7 |NTU 0,30 0,04 10

8. Azotany PN 82/C-04576/08" A 7 mg/l 1,51 0,20 50

9. | Azotyny PN-EN 26777:1999 A4 men <0,033 ] 0,50

10. | Jon amonowy PN-ISO 7150-1:2002 A 7 mg/l < 0,039 - 0,50

11. | Mangan PN-ISO 8288:2002 5 7 | ne <5 ; 50

12. | Zelazo PB-71 wyd. 3 29.10.2019 & AT 24 2 200

13. | Przewodnosé el. wk. w 25°C PN-EN 27888:1999 A 7 | nS/em 587 14 2500

14. | Chlorki PN-ISO 9297:1994 A 7 |men 13,5 1.5 250

15. | Siarczany PN-ISO 9280:2002 A 7 |mgn 172 24 250

16. ﬁfé‘;:&i’:j‘iﬁ“ggy PN-EN ISO 8467:2001 4 7 |mei <0,50 ; 5.0

17. | Fluorki PN-78/C-04588/03" # 7 |me 0,355 0,013 L5

18. | Twardos¢ ogolna PN-ISO 6059:1999 A 7 img/l CaCos 302 30 60-500

19. | Miedz PN-ISO 8288:2002 o 7 |men <0,10 : 2,0

20. | Rte¢ PN-EN 1483:2007 " A A <0,50 . 1,0

21. | Glin PN-EN ISO 15586:2005 a 7 gl <20 : 200
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22. | Kadm PN-EN ISO 15586:2005 A <0,50 s 50
23. | Arsen PN-EN ISO 15586:2005 . 7| ugn <50 . 10
24. | Chrom ogslny PN-EN ISO 15586:2005 AT <50 L 50
25. | Nikiel PN-EN SO 15586:2005 AT <50 - 20
26. | Selen PN-EN ISO 15586:2005 A7 luen <25 - 10
27. | Antymon PN-EN ISO 15586:2005 A <30 - 5,0
28. | Otow PN-EN ISO 15586:2005 A <50 ; 10
29. | Cyjanki ogolne PB-30 wyd.2 29.10.2019 A7 nen <2,0 : 50
30. | sed PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009 5 | mgn <10 . 200
31. | Smak PN-EN 1622:2006 N - Akceptowalny . Akceptowalny”
32. | Zapach PN-EN 1622:2006 N*Z - Akceptowalny = Akceptowalny™
% THM
3y, | guiesoion; bt PN-EN ISO 10301:2002 AL (e <1 s 100
- dibromochlorometan
34. | Bor PN-EN ISO 17294-2:2016 - /| me 0,032 0,004 1,0
35. | Magnez" PN-EN ISO 17294-2:2016 A 7 |men 18 3 7-125
36. | Bromiany’ PN-EN ISO 15061:2003 i AL <3 . 10
37, ?ZT?E?Iiﬂ;(gfgnu { Tetrachloroeten” | Lo 1 17/6C wyd. 11 2 dn, 20102014 o 5 | nen <2,0 . 10
38. | 12-dichloroetan (EDC)’ PB-147/GC wyd. Il z dn. 20.10.2014 L 5 e <10 2 30
39. | Chlorek winylu (CV)’ PB-147/GC wyd. Il z dn. 20.10.2014 A Al <02 : 0,50
40. | Benzen’ PB-147/GC wyd. Il z dn. 20,10.2014 “ A <05 - 1,0
41. | Epichlorohydryna® PB-147/GC wyd. Il z dn. 20.10.2014 2 5 e <0,05 : 0,10
42, | Benzo(a)piren” PN-EN ISO 17993:2005 b 7, ng/l <0,0025 - 0,010
43, ﬁ?ﬁ’_ﬁgﬁ‘g’ﬂi (BOOF, (BlghidPer. | pnEN 150 17993:2005 54 | ne <0010 ‘ 0,10
44. | Akryloamid™ PB-148/LF wyd.2 z dnia 05.04.2013 A21 pe/l < 0,040 = 0,10
45. | Ogolny wegiel organiczny (OWO)* | PN-EN 1484:1999 A 7 st 13 03 ;
46. | Aldryna’ PN-EN ISO 6468:2002 A21 ug/l <0,010 - 0,030
47. | Dicldryna’ PN-EN ISO 6468:2002 Azl pg/l <0,010 ; 0,030
48. | Endryna’ PN-EN ISO 6468:2002 Azl ug/l <0,010 - 0,10
49. | 1zodryna’ PN-EN ISO 6468:2002 AZ] ug/l <0,010 - 0,10
50. | alfa-HCH" PN-EN ISO 6468:2002 AZI ugl <0,010 . 0,10
51. | beta-HCH® PN-EN ISO 6468:2002 AZI ugl <0,010 ; 0,10
52. | delta-HCH" PN-EN 1SO 6468:2002 Az; ug/l <0,010 : 0,10
53. | gamma-HCH" PN-EN ISO 6468:2002 A21 pg/l <0,010 . 0,10
s4. | HCB® PN-EN ISO 6468:2002 Az. ug/l <0,010 < 0,10
55. | op-DDT" PN-EN 1SO 6468:2002 i | |nent <0,010 - 0,10
56. | pp-DDT" PN-EN ISO 6468:2002 Az, ug/ <0,010 " 0.10
57. | op-DDD" PN-EN ISO 6468:2002 Azl g/l <0,010 2 0,10
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58. | pp-DDD" PN-EN IS0 6468:2002 Az. ug/l <0,010 - 0,10
59. | op -DDE’ PN-EN ISO 6468:2002 Azl ng/l < 0,010 - 0,10
60. | pp-DDE’ PN-EN ISO 6468:2002 55 | nen <0,010 ] 0.10
61. | Heptachlor’ PN-EN ISO 6468:2002 A21 g/l < 0,010 = 0,030
62. | Epoksyd heptachloru” PN-EN ISO 6468:2002 A21 pg/l <0,010 - 0,030
63. | cis-chlordan’ PN-EN ISO 6468:2002 AZ] g/l <0,010 - 0,10
64. | trans-chlordan’ PN-EN ISO 6468:2002 AZl ug/l <0,010 - 0,10
65. | I Pestycydow’ PN-EN ISO 6468:2002 Azl ug/l <0,05 - 0,50
Wryniki badaii mikrobiologicznych: 02%300& =
sporzqdzil autoryzowal

*

#

mgr inz 1

rant_Chemiczn
Wyniki badan fizykochemicznych: e G:;—éé'\év L) mqﬁéml g

sporzadzit mgtopzowalyta Witkowska

Wyniki przepisane ze sprawozdania z badan nr 315414/20/GDY. Badania wykonane u Podwykonawcy: J.S. Hamilton Poland 8p. z 0.0. ul. Chwaszczyriska
180, 81-571 Gdynia, AB 079,
Badanie: Akryloamid wykonano przez zewnetrznego dostawce o numerze akredytacji AB 1095,

Data wystawienia sprawozdania: 23.07.2020

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tvlko w calosci. Wyniki badar dotyczq wylgcznie pobieranego/

badanego obiektu.

Sprawozdanie zawiera 3 strony.

Objasnienia:

1) Wartosé parametryczna — zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia = dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
tudzi (Dz. U. z 201 7r. poz. 2294).

2)  Niepewnosé pomiaru okreslona jako niepewnosé rozszerzona. Wspdlczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 93%. Niepewno$é rozszerzong podano dla
calosci postepowania.

3) Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian.

A —metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji AB 429, spetniajgca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
N* — metoda nieakredytowana spetniajgca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Z — metoda zatwierdzona przez Paistwowq Powiatowq Inspekcje Sanitarng w Rypinie, Decyzia nr 80/20 z dnia 06.03.2020 r.

Zy; — metody zatwierdzone przez Paristwowq Powiatowq Inspekcje Sanitarng w Gdyni, Decyzja nr 9/19 z dnia 31.12.2019 r.

W — norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastgpienia

W1 — norma wycefana przez Polski Komitet Normalizacyjny = zastgpieniem

Rozdzielnik sprawozdania = badan wody:
1. Zleceniodawca — 2 egzemplarze, 2. MS LAB Sp. = 0.0.
Koniec sprawozdania
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