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Aleksandréw Kujawski data wydania sprawozdania 09.06.21

SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY DO SPOZYCIA
NR LHK-632-1-204/5/21

Kod prébki:
LHK-208/8/21

oet: Vb 06, 107

Dane klienta

ul. Dworcowa 11
87-731 Waganiec

Gmina Waganiec | 4823 / 202 jﬂ '

Znak sprawy

LHK-3241-1-24/20 R \

Rodzaj badanej probki

woda do spogycia.

Miejsce pobrania probki

Zastepezy punkt pobierania wody przeznaczonej do spoiycia przez
Tudzi

ul. Dworcowa 11

87-731 Waganiec

Data / godz. pobrania prébki

17.05.21/ godz. 10:10

Osoba pobierajgca probke

Przemyslaw Urbariski- pracownik PSSE w Aleksandrowie Kujawskim

Metoda pobrania probki

PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007

Data /godz. dostarczenia prébki do
Laboratorium

17.05.21/ godz.12:00

Temperatura probki 12,5°C
Stan probki w chwili przyjecia do prawidtowy
Laboratorium

Temperatura transportu 4,0-7,8 °C

Wytluszezonym i pochylonym drukiem podaje si¢ dane dostarczone przez klienta

Wyniki badan mikrobiologicznych

Metoda filtracji membranowej

Data rozpoczecia badania 17.05.21 Data zakonczenia badania 20.05.21
Przedzial Dopuszczalne
Lp. Badana cecha/metoda Jednostka W'yml'( rapey el Wil iy Dokumenty odniesienia
probki: pomiaru wody do
spozycia
Ogolna liczba mikroorganizméw 5
o ez
1, [rRE . Al jik/iml 9 : nieprawidlowych | PN-EN ISO 6222 : 2004*
Metoda plytkowa (posiew smian
wglgbny)
Obecnoéé i liczba bakterii grupy PN-EN-1SO 9308-1:2014-12
2. |coli Al jtk/100ml 0 - 0 PN-EN-1SO 9308-1:2014-
Metoda filtracji membranowej 12/A1:2017-04
i 5.9 5 4 PN-EN-ISO 9308-1:2014-12
3. ﬁi‘:ﬁggﬁglzlEzzlb;;;%?‘;;ﬁm coli | A|j.ck/100mi 0 - 0 PN-EN-ISO 9308-1:2014-
4 ! 12/A1:2017-04
Obecnosé i liczba Enterokokéw
4, | kalowych A jtk./100ml 0 - 0 PN-EN ISO 7899-2:2004

jt.k - jednostki tworzgee kolonie ;

*- Zaleca sig aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczala :-100jtk/m] w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej

- 200jtk/ml w kranie konsumenta;
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Osoba autoryzujgca

Badania Srot 1 Komunalnego
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SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY DO SPOZYCIA
NR LHK-632-1-204/8/21

Wyniki badan fizyko-chemicznych

Data rozpoczecia badania 17.05.21 Data zakonczenia badania 21.05.21
Rozszerzona
niepewno$¢ Dopuszczalne Dokumenty
Lp. Badana cecha/metoda Jednostka Wynik prébki: . wartoéci dla wody N
pomiaru dosnodveis odniesienia
Mgtnosé ) 1 PN-EN ISO 7027-
I Metoda nefelometryczna i 5 0= Akceptowaltia 1:2016-09
Barwa 2 ) 5 |PN-ENISO 7887:2012
% Metoda spektrofotometryczna " gyl Bt a AEpToREIT Metoda C
3. |Smak N | o | CEnEdlowe : Akeeptowalny® | PN-EN 1622:2006
Metoda sensoryczna smaku ;
4 Zapach NA ) bez nieprawidlowego ) Kloshawaling® Zataeznik C
" | Metoda sensoryczna zapachu p Y
5 pH ; A - 7,29 - 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523:2012
Metoda potencjometryczna
Przewodnos¢ wlasciwa pS/em 6) .
i Metoda elektrometryczna A w 25°C 291 ) 2300 SHREN SRS
Stezenie Zelaza .
7. Wistid shEkaTotometvean pe/l 57 - 200 PN-ISO 6332:2001p.7.1
Stgzenie manganu
B. Metoda spektrofotometryczna i ne/l <30 ) o0 EN-52/C-04520/03

Y Akceptowalna przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian .Zalecany zakres wartosci do 1,0

b- pH prébki po sgczeniu — 8,0

D - Akceptowalny przez konsument6w i bez nieprawidlowych zmian. Pozgdana wartosé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta
do 15 mgPu/l.

U Akceptowalny przez konsumentdw i bez nieprawidtowych zmian

3 . temperatura pomiaru —24,1°C - korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury

9 - temperatura pomiaru — 24,3°C - korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury

W-norma wycofana przez PKN bez zastapienia

< ponizej granicy oznaczalnosci metody.

-

Osoba autoryzujaca : Zatwierdzil:

Miodszy Asystent

Labor

itorium
Komunalnego
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Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za etap pobrania i transportu prébek, metodg pobrania i czysto$é pojemnikow w przypadku probki pobranej przez klienta
Wyniki badan podane w sprawozdaniu odnoszg si¢ wylacznie do dostarczonych prébek pobranych w dniu okreglonym w sprawozdaniu

Wyniki badai objete zakresem akredytacji (akredytacja AB 766) oznaczane sj symbolem A, wyniki spoza zakresu akredytacji oznaczane sg symbolem NA
Bez pisemne;j zgody Laboratorium Badania Srodowiska Komunalnego PSSE w Aleksandrowie Kujawskim sprawozdanie nie moze by¢ powiclane inaczej jak tylko w
cato$ci.

Niepewnos¢ wynikow badan akredytowanych podawana jest na Zzyczenie Klienta gdy jest to istotne dla waznosci lub zastosowania wynikow badan lub niepewno$¢ pomiaru
1a zgodno$¢ z wyspecyfikowanymi granicami.

Podane warto$ci niepewnosci nie obejmuja etapu pobicrania i transportu prébki i stanowia niepewno$é rozszerzong przy poziomie
ufnosé ok. 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2.

W przypadku badan mikrobiologicznych przy wynikach podawana jest niepewno$¢ wyniku obliczana wg PKN-ISO/TS 19036.

Klient ma prawo zlozenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan

Wartosci dopuszczalne podano wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w  sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z2017r poz.2294).

Koniec sprawozdania z badai
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