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LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 1882/21

Zleceniodawca: Gmina Waganiec

ul. Dworcowa 11, 87-731 Waganiec S e
Numer zlecenia: 1882/21 Penets: G 06, 2021
Numer i opis prébki: 2414/21 — woda z kranu na hali SUW 020 j
Badany obiekt: woda uzdatniona ol e }Lt 6?| 8/ ,2] A

Stan probek w chwili przyjecia: bez zastrzezen
Probki pobral: pracownik Laboratorium — Alicja Pawetek, poza planem pobierania prébek, nr protokotu 1472/21
Metoda pobierania: PN-EN ISO 19458:2007 — A

Miejsce pobierania: Gmina Waganiec, SUW Ariany

Data i godzina pobrania:  15.07.2021 godzina 9*
Data i godzina dostarczenia: 15.07.2021 godzina 13%

Data rozpoczg¢cia badan: 15.07.2021
Data zakoneczenia badan: 18.07.2021

WYNIKI DLA PROBKI nr 2414/21

L.p. Rodzaj badania Metoda badan Jednostka Wynik Niepewno§¢? par::;]t‘:;iézna“
1. | Bakterie z grupy coli id]:-tgc}ii Igg:}i?ﬁéﬁ&ﬁj‘igﬂ LT 7 Jjtk/100ml 0 - 0
2. | Escherichia coli g aii“}i :&f&iﬁ:}m 201704 1871 i1 00mi 0 ; 0
3. | Enterokoki kalowe mtgi Eﬁ;ﬁ?ﬁfggﬁowej 4 7| it/ 100ml 0 . 0
4. | Ogolna liczba mikroorganizmow w 22°C i:-tfc]ii f&fg\ii?ﬁew welebny A 7 jtk/ml 5,2x10! [3,3x10'; 8,2x10"] niepraz\gli?ijgwych

Wiyniki badaii mikrobiologicznych:
sporzgdzit

mgr ins. Agnieszka Bartotd

p KIEROWNJEPRACOWNI
9 éw"#‘ﬁ"fj 2 [ e, A autoryzowat

Data wystawienia sprawozdania: 19.07.2021

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci. Wyniki badan dotyczg wylgcznie pobieranego/
badanego obiektu.
Sprawozdanie zawiera I strong.

Objasnienia:

1)  Warto$é parametryczna — zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 v. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

2) Niepewnos¢ pomiaru okreslona jako niepewnos¢ rozszerzona. Wspélczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%. Niepewnosé rozszerzong podano dla
caloscei postgpowania.

A — metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji AB 429, spelniajgea wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Z — metoda zatwierdzona przez Panistwowq Powiatowq Inspekcje Sanitarng w Rypinie, Decyzja nr 30/21 z dnia 05.03.2021 r,

Rozdzielnik sprawozdania z badar wody:
1.Zleceniodawca, 2. MS LAB Sp. z o.0.

Koniec sprawozdania

MS LAB $p. z o.0.
87-500 Rypin, ul. Sportowa 22
NIP 892-12-94-590, Regon 910856337
tel. 54 280 0147
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