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BADANIA

W‘»[

Zleceniodawca Gmina Waganiec i
ul. Dworcowa 11; 87-731 Waganiec PR 30 1 20
|k 1 1 A I 3 i
Numer zlecenia 1839/20 :
Numer prébki 2224/20 r K. 26.94 ]"M‘J
Badany obiekt Sciek opadowy i roztopowy I podpis et
Cel badania Ocena jakoéci §ciekéw opadowych
Prébki pobrat Pracownik Laboratorium zgodnie z planem pobierania probek, nr protokotu pobrania 1230/20
Miejsce pobierania Gmina Waganiec — teren Gminnej Oczyszczalni Scielow w Wojtowee — punkt poboru pooczyszczaniu w
osadniku i separatorze
Metoda pobierania PN-ISO 5667-10:1997- A
Data pobrania/dostarczenia 16.11.2020/16.11.2020
Stan probek w chwili przyjecia Bez zastrzezen
I *a rozpoczecia badan 16.11.2020
L . zakoficzenia badan 23.11.2020
L.p. Rodzaj badania Metoda badan Jednostka Wynik Niepewno$é?
1. | Zawiesiny ogdlne PN-EN 872:2007+Ap1:2007 A | mg/l <50 -
2. | Indeks oleju mineralnego PN-EN IS0 9377-2:2003 A | mg/l 3,06 0,68
Sprawozdanie sporzadzil: ( )Q‘B i Sprawozdanie autoryzowal: , .
. pors A k3 ST b g ¥ Kierownik Laboratorium

mgr inz/ Sylyia Tyburska
Data wystawienia sprawozdania: 23.11.2020

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci .
Sprawozdanie zawiera 2 strony.

Objasnienia:

1" epewno$é pomiaru okreslona jako niepewnosé rozszerzona. Wspdlezynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%. Niepewno$¢ rozszerzong podano dla catosci
_ ustepowania.
A — metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji AB 429, spelniajgca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02;

Rozdzielnik sprawozdania z badan srodowiskowych:
1.Zleceniodawca - 2 egzemplarze 2.MS LAB Sp. z 0.0.

Koniec sprawozdania

MS LAB Sp
87 I(JU‘\\mm (] I

NIP 892-12-94-590, Re
tel. ’M 280 0147
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