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N SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY DO SPOZYCIA
iIBEEMEGE % NR LHK-632-1-526/S/21
BADANIA Kod Qr()bki: ;".‘;; AEL . O 70mM
el ) LHK-551/8/21 Rl -
AB 766 | L 06 1o
[ oS, 9% b
Gmina Waganiec
Dane klienta ul. Dworcowa 11
87-731 Waganiec
Znak sprawy LHK-3241-1-24/20
Rodzaj badane] prébki woda do spoiycia.
Ujecie wody
Miejsce pobrania probki Ariany 26 B
-kran do pobierania wody uzdatnionej.
Data / godz. pobrania probki 13.09.21/ godz. 11:10
Osoba pobierajaca probke Przemyslaw Urbariski- pracownik PSSE w Aleksandrowie K ujawskim
Metoda pobrania probki PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN IS0 19458:2007
Data /godz. dostarczenia probki do 13.09.21/ godz.12:30
Laboratorium
Temperatura probki 11,0 °C
Stan prébki w chwili przyjecia do prawidlowy
Laboratorium
Temperatura transportu 3,2-7,8 °C

Wytluszczonym i pochylonym drukiem podaje si¢ dane dostarczone przez klienta

Wyniki badaii_mikrobiologicznych

Data rozpoczgeia badania 13.09.21 Data zakoiiczenia badania 16.09.21
Przedzial | Dopuszezalne
Wynik | niepewnosei | wartoéci dla g T
Lp. Badana cecha/metoda Jednostka : : Dokumenty odniesienia
prébki: pomiaru wody do
spozycia
Ogolna liczba mikroorganizmdéw e
& Z

§, [2% , Al jtk/imi 18 - nieprawidiowych | PN-EN ISO 6222 : 2004*

Metoda plytkowa (posiew B

welebny)

Obecnosé i liczba bakterii grupy PN-EN-I1SO 9308-1:2014-12
2. |coli Al jtk/100ml g - 0 PN-EN-ISO 9308-1:2014-

Metoda filtracji membranowej 12/A1:2017-04

P o e ; PN-EN-1SO 9308-1:2014-12
3, abfcgzéél:,]‘C.Zibricnszhe”ch'a.c‘)h A j.tk./100ml 0 ’ 0 PN-EN-ISO 9308-1:2014-
ctoda [iitracjt membranowe] 12/A1:2017-04

Obecnosé i liczba Enterokokdéw

4. | kalowych jt.k/100ml 0 - 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
= ; A
Metoda filtracji membranowej

_] tk- Jccinostkl tworzgce kolonie ;
- Zaleca si¢ aby ogdlna liczba mlkroorgamzméw nie przekraczala :-100jtk/ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej
- 200jtk/ml w kranie konsumenta;
Osoba autoryzujgca

wdanla bro omunalnego
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SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY DO SPOZYCIA

NR LHK-632-1-526/S/21

Wyniki badan fizyko-chemicznych

Data rozpoczgcia badania 13.09.21 Data zakonczenia badania 16.09.21
Hazszefzaiia Dopuszezalne
g ; niepewnos§¢ . Dokument
L[). Badana cecha/metoda Jednostka Wynik prébki: p(ll)mial‘u :;r:::’o:ic;c;i;a wody odniesieni:

Metnos¢ ) I PN-EN ISO 7027-

ks Metoda nefelometryczna - BIU 0,13 Akceptowalna 1:2016-09
Barwa 2 _ 3 |PN-EN ISO 7887:2012

5 Metoda spektrofotometryczna A g/l B 6 Akaegimwalng Metoda C

g, |2 NA . beziepremyidiowego . Akceptowalny? |  PN-EN 1622:2006
Metoda sensoryczna smaku Zalgeznik C

4. Zapach NA } bez nieprawidlowego ) Akceptowalny“)
Metoda sensoryczna zapachu

5. pH . - 739 - 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523:2012
Metoda potencjometryczna
Przewodnos¢ wlasciwa pS/cm 6 ~ R .

& Metoda elekirometryczna w 25°C 529 e ER-ER TR 1D
Stezenie zelaza . .

7. Mietoda shaktioTolometiyonin pg/l <30 200 PN-ISO 6332:2001p.7.1
Stezenie manganu § .

B Metoda spekirofotometryczna AW ne/l =l i = PR G000

D Akceptowalna przez konsument6w i bez nieprawidlowych zmian .Zalecany zakres wartosci do 1,0

- pH proébki po saczeniu — 8,0

- Akceptowalny przez konsumentdw i bez nieprawidlowych zmian. Pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta
do 15 mgPt/l.

Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian

- temperatura pomiaru — 23,6°C - korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury

" temperatura pomiaru — 23,0°C - korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury

W-norma wycofana przez PKN bez zastgpienia

< ponizej granicy oznaczalno$ci metody.

4
3)
6)

Osoba autory Zatwierdzil:
Haligh

YA
T

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za etap pobrania i transportu probek, metodg pobrania i czystod¢ pojemnikéw w przypadku probki pobranej przez klienta
Wyniki badan podane w sprawozdaniu odnoszg si¢ wylacznie do dostarczonych probek pobranych w dniu okreslonym w sprawozdaniu

Wiyniki bada objgte zakresem akredylacji (akredytacja AB 766) oznaczane sa symbolem A, wyniki spoza zakresu akredytacji oznaczane sa symbolem NA
Bez pisemnej zgody Laboratorium Badania Srodowiska Komunalnego PSSE w Aleksandrowie Kujawskim sprawozdanie nie moze: by¢ powielane inaczej jak tylko w
calosci.

Niepewnos$¢ wynikow badan akredytowanych podawana jest na zyczenie Klienta gdy jest to istotne dla waznogci lub zastosowania wynikéw badan lub niepewnos¢ pomiaru
1a zgodnod¢ z wyspecyfikowanymi granicami.

Podane wartosci niepewnosci nic obejmuja etapu pobierania i transportu probki i stanowig niepewno$¢ rozszerzona przy poziomie

ufno$¢ ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2.

W przypadku badan mikrobiologicznych przy wynikach podawana jest niepewno$¢ wyniku obliczana wg PKN-ISO/TS 19036.

Klient ma prawo zlozenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badarn

Wartosci dopuszczalne podano wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w  sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z2017r poz.2294).

Koniec sprawozdania z badan
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